
Foyer fermé

Ballon de
stockage

Lavoir
10.65 m²

HT 50 cm
Larg 110 cm
Allège 130 cm

Entrée

A A2.07 m²



WC CELLIER/BUANDERIE

COUPE A A COUPE BB

ALLER EAU  CHAUFFAGE

RETOUR EAU CHAUFFAGE

ALLER EAU FROIDE FOYER

ARRIVÉE EAU FROIDE DEPUIS COMPTEUR
ARRIVÉE EAU FROIDE DEPUIS COMPTEUR

ALLER EAU CHAUFFAGE DANS BALLON

ALLER EAU  CHAUFFAGE VERS GROUPE MÉLANGÉ

RETOUR EAU CHAUFFAGE DEPUIS GROUPE MÉLANGÉ

ALLER EAU  CHAUFFAGE VERS GROUPE MÉLANGÉ

RETOUR EAU CHAUFFAGE DEPUIS GROUPE MÉLANGÉ

ARRIVÉE EAU FROIDE DEPUIS COMPTEUR

ALLER EAU FROIDE FOYER

ALLER ECS VERS CALEFFI

ALLER EAU  CHAUFFAGE

RETOUR EAU CHAUFFAGE

ALLER EAU FROIDE FOYER
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