
Salon rdc

Cuisine rdcPoêle bois Chaudière gaz

aquastat

circulateur

Vanne motorisée A 
(poêle) ou B 
(chaudiere gaz)

Réseau radiateurs 
rdc et 1er

Thermostat 
d’ambiance 
chaudière gaz

Lorsque le départ chaud 
du  poêle est à  40° 
(ajustable), son circulateur 
tourne et la vanne 
motorisée s’ouvre sur le 
réseau du poêle et ferme 
le réseau de la chaudière 
gaz. 
Lorsque le départ chaud 
du  poêle est en dessous 
de 40 ° (ajustable) la 
vanne motorisée ferme le 
réseau du poêle et ouvre 
celui de la chaudière gaz. 
Le thermostat d’ambiance 
de la chaudière gaz lance 
la chaudière lorsque la 
température du salon 
descends en dessous de 
18 ° (ajustable)

Alimentation eau 
froide

Vanne injection 
eau froide de 
sécurité

 Radiateur en 
point haut, au 
1er, 
thermosiphon
, en cas de 
panne 
électrique
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